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FORKLARING TIL SKJEMA li 

VE.NTILli:R 

Ventiler som har nummer med oddetall har betjenings• 
ra tt med kors og skal være åpne ved vanlig drift av 
dampgeneratoren. 

Ventiler som har nummer med partall har vanlige 
runde betjeningsratt og skal være stengt ved vanlig drift 
av dampgeneratoren. 

FOlgende ventiler skal være å p ne ved vanlig d r ill : 

1 ----Stengevenlil for lors!Ovningslufl 

3---Stengeventil for rOrslyngene 
7- Fjernslyrt hove ddampventil 

7a-Innstillingsarm for 7 
9-Stengevenlil for re turvannet 

11- Stengevenlil for logvarmelrykkmå ler 

13-Dampstengevenlil for omli:ipsregulalor 
15- Stopp- og tilbake s lagsventil (slengt ved start og 

stopp) 
17-Treveis utvaskventil 
19-Stengevenlil for om!Opsregulator 
21- Hovedstengeventil for vann 

FO!gende ventiler skal være stengt ved vanlig drift : 
2- Utblå sningsvenlil for r0rslyngene 
4-Fylle-prOveventil 
6-Stengeventil for forbindelsesledning damp-vann 
8 Handbetjent omli:ipsventil for vann 

10- Stengeventil fo r apparat!Orvarmer 
12- Slamventil for vannutskiller 
14- Utvask - innli:ipsventil 
Hi-Utvask - innli:ipsventil 
18-Vannpumpe - prOveventil 
20- Ti:immeventil for vannpumpens sugeledning 
22-Ti:immeventil for vannberedningstank 
56-Stengeventil lor returledning (Beredskapsdrift) 

REGULERINGS.APPARATER: 

100 Trykkluftregulator 
l O I-Trykkluftbryter 
102-Motorbryler 
103- Overtrykksventil for brennolje 
104-Brennolje - magnetventil 
105- Brenner 
106- OverstrOmrele for motor 
107-Sikkerhelsventil (2 stk.) 

l D 8---Servo- brennol j eregulator 
1 0 8-Skorstenstennostat 
110- Begrensningsregulator for damptemperatur 
111- Om!Opsregulator 
112-Sikkerhetsventil for vann 
120 -Aquastat (Beredskapsdrift) 
121- Sikkerhetsventil (Beredskapsdrift) 
122-Magnetbetjent omlOpsventil for brennol je 

(Beredskapsdrift) 

TILBEHdR: 
200- filt e r for forstiivnlngsluft 
201-Lult - trykkmåler 
202-Ventilator 
203-Strupespjeld 
204-Brennoljefilter (Trykkledning) 
205- Brennoljelilter (Servo-oljeledning) 
206-Brennoljefilter (Sugeledning) 
207- Trykkmåler for brennerirykk 
208- Trykkmåler for brennoljetrykk i servo-regulator 
209-Brennoljepumpe 
210- Brennoljelilter 

. 211 - Brennoljelank 
212-Damp- trykkmåler 
213 - Varmeveksle r 
2 14- Tennings - transformator 
2 15- -Driltsmotor 
216-Hette for smi:ireolje - fylles tuss på vannpumpe 
217- Apparatforvormer 
218-Kontrollglass for returvann 
219-Filter for returvann 
220- Tennplugg 
221-Vannutskiller 
222a-Kondenspolle (Apparatforvarmer) 
223 - Kondenspotte (Ledning for returvann) 
224-Trykkmåler for dampoppvarming 
225-Vannberedningsfilter 
226-Vannberednings - trykkmåler 
227- Utvask - innlOp 
228-Utvask - utli:ip 
229- Vann - trykkmå ler 
230-Vannpumpe 
232- Vanntcmk 
233-Spyle - injektor 
234-Vannberedningstank (sil-tank anvendes bare når 

injektor brukes) 
240- Sirkulasjonspumpe 

u '" ,,.7 

211-B1e nno1ietonk 
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Skiematisk anordning av Vapor varmekiel1 serie OK-46351 OK-4630, og OK-4616. 
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